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ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY

Na dostawe i montaz zestawu hydroforowego do pompowni wéd technologicznych
Do Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w Gdansku.

Zamawiajacy — Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. — dziatajgc na podstawie art.4 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z

pdZniejszymi zmianami) zwraca sie z proshg o ztozenie oferty na przeglady serwisowe pomp.

1. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) :

Kod CPV Nazwa
42122130-0 Pompy wodne

2. Zakres Przedmiotu zaméwienia
1. Minimalna wydajno$¢ zestawu to Q=15 I/s

2. Zestaw sktadajacy sie z 3 pomp o mocy 7,5 kW kazda

3. Zestaw musi by¢ wyposazony w 3 przetwornice czestotliwosci (jedna dla kazdej
pompy), rozdzielnie zasilajgco sterowniczg, przetwornik cisnienia, hydrostatyczng
sonde poziomu, 3 wytaczniki ptywakowe, czujnik zalania kolektora uniemozliwiajacy
prace pomp na sucho.

4, Integralng czescig zestawu majg by¢: kolektor ssawny i ttoczny wykonany z stali
nierdzewnej, ptyta montazowa ze stali nierdzewnej, zawory odcinajgce po obu
stronach pomp, zawory zwrotne po stronie ttocznej, wytacznik niskiego cisnienia na
ssaniu, zbiornik membranowy, manometry ze stali nierdzewnej zalane gliceryng na
kazdym kolektorze.

5. Rozdzielnia zasilajgco sterownicza musi sige sktadac¢ przynajmniej z: Obudowy z
podwdjnymi drzwiami (stopien ochrony minimum IP54), wszelkie kable i przewody
wprowadzone do rozdzielnicy przez dfawice kablowe o odpowiednio dobranym
przekroju, roztgcznik gtéwny zabezpieczenie przepieciowe B+C, przekaznik kontroli faz,
3 przetwornice czestotliwosci, sterownik PLC i panel HMI (obydwa z protokotem
komunikacyjnym Modbus TCP/IP), gniazdo serwisowe 230V AC, grzatke i oswietlenie,
wytaczniki silnikowe. Rozdzielnia musi umozliwia¢ tryby pracy automatycznej
(sterownik PLC) i recznej (poprzez przetaczniki na elewacji). Sterowanie musi by¢
mozliwe z panelu HMI na elewacji i z panelu wizualizacji na stanowisku operatorskim.
Dane z PLC sg przekazywane do systemu wizualizacji.
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6. Podstawowy algorytm pracy zestawu hydroforowego ma by¢ realizowany przez
sterownik PLC w oparciu o analogowy pomiar cisnienia wody. W przypadku
uszkodzenia przetwornika analogowego funkcja kontroli ciénienia ma by¢ wykonywana
na podstawie sygnatu presostatu. Zestaw musi posiadac funkcje automatycznego
przetgczania pomp polegajaca na okresowej zmianie kolejnosci zatgczania pomp w celu
zapewnienia réwnomiernego zuzycia poszczegdlnych napedow.

3. Wymagania dotyczgce zamdéwienia:

a) pompy musza by¢ przystosowane do pracy na zanieczyszczonej wodzie (tzw. brudna deszczéwka);

b) zapewnienie wsparcia serwisowego w przypadku ewentualnych awarii w ciggu 24 h,

c) Wykonawca we whasnym zakresie wymontuje stary zestaw oraz zamontuje i podtaczy nowy,

d) dostarczone elementy wymieniane musza by¢ fabrycznie nowe,

e) szafa sterowania wraz z przetwornikami cisnienia ma by¢ zainstalowana na poziomie terenu,

f) Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej (pliki edytowalne i pdf)

4. Wykonawca udziela gwarancji na zestaw 24 miesigce.
5. Wykonawca przyjmuje 21 dniowy termin ptatnosci w formie przelewu po dostawie.
6. Kryteria wyboru oferty:

1) Cena-100%

- W formie pisemnej osobiécie w sekretariacie Zaktadu lub poczta na adres Zakfad

Utylizacyjny Sp. z 0.0., ul Jabtoniowa 55, 80-180 Gdarisk,

- w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: zut@zut.com.pl.

Osoby kontaktowe:

Arkadiusz Romejko Tel. kom +48 784 066 994

Czion

Maciey Jdkubek W

/-
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